
С 01.01.12 по 31.12.12

Дата 

выполнения
Ед. Объем работ

Количество 

чел / часов

Стоимость 

работ

Количество 

материалов

Стоимость 

материалов
Всего

  .  .  2504,5 275,425 165993,81 140,7832 9566,95 175560,76
  .  . руб 0 0 66556,00   66556,00
  .  . руб 0 0 5033,88   5033,88
  .  . врезка 2 3,386 448,27  76,00 524,27
  .  . шт    4 63,96  

  .  . шт    2 12,04  

  .  . м2 1600 11,2 1275,23   1275,23
  .  . м 14 6,882 931,18  266,11 1197,29
  .  . м    2,09 69,39  

  .  . шт    1 174,00  

  .  . кг    3,99 22,72  

  .  .
100 м 2,8 14,028 2180,37   2180,37

  .  . шт 2 2,236 264,45   264,45
  .  . 1 место 4 5,712 263,38  409,45 672,83
  .  . кг    35,76 409,45  

  .  . шт 7 4,347 494,95  168,00 662,95

  .  . кг    1,4 168,00  

  .  . замер 20 5,48 703,91   703,91

  .  .

1000 м3 

здания
9,924 14,489 1649,72   1649,72

  .  . 1 м3 0,02 0,078 10,17  90,53 100,70
  .  . шт    0,334 13,46  

  .  . м3    0,0248 77,07  

  .  .
1 стояк 4 2,576 293,30   293,30

  .  . руб 0 0 750,08   750,08

  .  .
чел.-ч 4 4 513,80   513,80

  .  .

1000 м2 15,78 63,12 8107,76   8107,76

Скотч 50мм/66 м

Теплоизоляция УРСА(1,08)

Ликвидация воздушных пробок в системе 

отопления, в стояке.

Материалы для сварочных работ

Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. 

здания и инженерн. оборуд. с составлением актов 

осмотраОсмотр системы центр отоплен., водопровода, 

канализац  и горяч. водоснаб. в чердач. и 

подвал.помещен

Равнитель для пола

Заделка трещин в асбоцементных листах кровли

Мастика "ТЭПСАН"

Замеры параметров теплоносителя

Запуск системы отопления

Изоляция трубопроводов  ХВС (УРСА)

Виалер ду 40мм

Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг  1баллон на 6,7 м

Цемент

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 

отопл.,водопровода  и горячего водоснабжения

Демонтаж элеватора

Заделка выбоин в полах цементных

Благоустройство (затраты на материалы)

Врезка в действующий трубопровод штуцера  ц/о
Заглушка Ду 15

Резьба Д15

Выкашивание газонов моторной косилкой

Герметизация швов и трещин стеновых панелей

Ведомость по выполненным работам

По Строение "179 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-

Строение / Работа / Материалы

179 квартал - 9

Благоустройство

Настройка Обновить Обновить Настройка 



  .  .

м2 656,8 0,657 74,78   74,78

  .  . м2 8,14 12,894 1468,08  1946,22 3414,30
  .  . кг    0,0085 0,43  

  .  . кг    0,0159 0,58  

  .  . м2    9,361 1816,69  

  .  . м    33,2112 128,52  

  .  .
м2 10 1,1 105,60   105,60

  .  . перевод 2 1,288 146,65   146,65

  .  .

шт 4 5,556 578,71   578,71

  .  . шт 1 28,09 3608,16   3608,16
  .  . шт 4 9,456 1214,62   1214,62

  .  .
узел 1 4 513,80   513,80

  .  . квартира 1 0,6 77,07   77,07
  .  . м 105 38,85 4236,98   4236,98
  .  . сопло 2 2 256,90   256,90
  .  . шт 2 1,104 125,70   125,70
  .  . шт 1 1,046 119,10  2,02 121,12
  .  . кг    0,04 2,02  

  .  . руб 0 0 60184,00   60184,00
  .  . м2 4 3,1 361,89  4,66 366,55
  .  . кг    0,112 4,66  

  .  .
м2 4,5 12,244 1429,42  116,29 1545,71

  .  . кг    20,196 116,29  

  .  . 1000 м3 здания 0,6 0,876 99,74   99,74
  .  . шт 1 0,08 8,20  120,62 128,82
  .  . шт    1 120,62  

  .  . шт 2 2,29 260,74  68,60 329,34
  .  . шт    2 63,00  

  .  . шт    16 5,60  

  .  . м2 0,21 0,254 31,15  59,04 90,19
  .  . кг    0,0006 0,03  

  .  . м2    0,2184 55,69  

  .  . м    0,8568 3,32  

  .  . шт 1 0,61 69,45  180,87 250,32
  .  . шт    1 180,00  

  .  . шт    3 0,87  

Гвозди 1,6*25

Стекло (оконное)

Штапик оконный

Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)
Отметы водосточные

Саморезы 3,5*41

Смена дверных приборов: замков
Замок навесной

Смена дверных приборов: петель
Петля 130 мм (навес)

Саморез 3,8*32

Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 

Ремонт системы водоотведения

Ремонт штакетного забора  к=0,5
Гвозди 2,5*50

Ремонт штукатурки фасадов с люлек, толщ.до 30 мм

Цемент

Слив и наполнение стояков

Профобход квартир

Прочистка внутренней канализационной сети

Работа с соплом

Ремонт вентилей

Ремонт жалюзи слуховых окон
Гвозди 1,6*25

Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание 

сосулек

Перевод ГВС

Подготовка стандартных посадочных мест для 

деревьев и кустарников с круглым колом земли 

разм.0,5*0,4

Подготовка ТУ к отопительному сезону

Посадка деревьев  и кустарников с комом земли 

Промывка трубопроводов системы центрального 

отопления

Осмотр чердачных помещений с закрытием 

слуховых окон, люков и входов на чердаке

Остекление оконных переплётов
Гвозди 1,6*25

Гвозди 20*1,2

Стекло

Штапик оконный



  .  . м2 0,726 0,385 41,19   41,19
  .  . шт 2 0,3 34,16  1,15 35,31
  .  . кг    0,02 1,15  

  .  . шт 2 7,372 961,09   961,09
  .  . шт 1 2,582 372,07  2785,99 3158,06
  .  . кг    0,144 5,99  

  .  . шт    1 2780,00  

  .  . м 1 0,287 33,94  190,90 224,84
  .  . шт    1 190,90  

  .  . квт 1 0,87 104,15  3080,50 3184,65
  .  . шт    1 3080,50  

2504,50 275,425 165993,81 140,78 9566,95 175560,76

Сдал:
подпись                                       МП

Принял: Карпущенко Д. В.

подпись                                       МП

Рама окон  спар.1,32*0,55 с форточкой

Установка поручней
Поручни 50*70*2000

Установка радиаторов
Регистр д57 L-800 4-х секц.

Итого:

Снятие оконных переплетов

Уплотнение резьбовых соединений
Лен сантехнический

Установка  элеватора

Установка оконных переплетов
Гвозди 2,5*50


